
Α. ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΗΣ Ε.Ε.                    
Τσαµαδού 12, 185 31 Πειραιάς
Τ. 210 41 75 865 - F. 210 41 72 895
info@tsakalidislabs.gr
www.tsakalidislabs.gr

Πιστοποιητικό Ανάλυσης Αριθµός: 1832017

Είδος δείγµατος: Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης

Χαρακτηρισµός: 3 - ΝΑΟΥΣΑ - δίκτυο

Συσκευασία: 1 πλαστική φιάλη 0,5 l & 1 πλαστική αποστειρ.φιάλη 0,5 l

Υπεύθυνος δειγµατοληψίας: ∆.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ (Τριανταφύλλου Ειρήνη)

Τόπος: ---

Χρόνος: 15-11-18 12:30

Σηµείο: ---

Σφραγίδα: Καµία

Κατάσταση δείγµατος: Κανονική

∆.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

ΠΑΡΟΣ

Κας ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ 23/11/2018Ηµεροµηνία έκδοσης:Υπ’ όψιν

Στοιχεία πελάτη

Στοιχεία δείγµατος

Ηµεροµηνία παραλαβής: 16/11/2018 12:30:00 µµ

Θερµοκρασία: 8,2°C

Μέθοδος: ---

84400

Στοιχεία δειγµατοληψίας

Τα ανωτέρω αποτελέσµατα αφορούν µόνο το δείγµα που εξετάσαµε.
Απαγορεύεται η µερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Α. ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΗΣ Ε.Ε.
(*)Προσδιορισµοί εκτός πεδίου εφαρµογής διαπίστευσης.
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Πιστοποιητικό Ανάλυσης Αριθµός: 1832017

Ηµεροµηνία ανάλυσης: 16/11/2018 - 22/11/2018

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Αποτελέσµατα ανάλυσης

ΟΡΙΑ

pH APHA 4500-H --- 7,5 ± 0,1 (20,9°C) 6,5-9,51pH

Αγ APHA 2510 B µS/cm 1071 ± 6 max 25002Αγωγιµότητα @ 25°C

Θο Ο.114 NTU 0,29 ± 0,04 

(Αποδεκτή από 
τον καταναλωτή)

Αποδεκτή 
στον 

καταναλωτή 
&άνευ 

ασυνήθους 
µεταβολής

3Θολερότητα

Χρ APHA 2120 C color units Mη ανιχνεύσιµο 

(Αποδεκτό από 
τον καταναλωτή)

LOD=2 Αποδεκτό 
στον 

καταναλωτή 
&άνευ 

ασυνήθους 
µεταβολής

4Χρώµα

Οσ APHA 2150 B T.O.N. ∆εν 

Παρατηρήθηκε 
Οσµή

* Αποδεκτή 
στον 

καταναλωτή 
&άνευ 

ασυνήθους 
µεταβολής

5Οσµή

Γεύ APHA 2160 B F.T.N. ∆εν 

Παρατηρήθηκε 
Γεύση

* Αποδεκτή 
στον 

καταναλωτή 
&άνευ 

ασυνήθους 
µεταβολής

6Γεύση

Αµ Ο.304 / UV-VIS mg NH4 / l <0,025 max 0,507Αµµωνία

Νιτ Ο.301 mg NO2 / l Μη ανιχνεύσιµο LOD=0,010 max 0,507Νιτρώδη

Tot ISO 6222/99 c.f.u. / ml 0 Ανευ 
ασυνήθους 
µεταβολής

8Total Plate Count @ 37°C

Tot ISO 6222/99 c.f.u. / ml 0 Ανευ 
ασυνήθους 
µεταβολής

9Total Plate Count @ 22°C

Tot ISO 9308-1/14 c.f.u./100ml 0 010Total coliforms

Es ISO 9308-1/14 c.f.u./100ml 0 011Escherichia coli

Int ISO 7899-2/00 c.f.u./100ml 0 012Intestinal enterococci

Τα ανωτέρω αποτελέσµατα αφορούν µόνο το δείγµα που εξετάσαµε.
Απαγορεύεται η µερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Α. ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΗΣ Ε.Ε.
(*)Προσδιορισµοί εκτός πεδίου εφαρµογής διαπίστευσης.
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Πιστοποιητικό Ανάλυσης Αριθµός: 1832017

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ: Σύµφωνα µε τα ανωτέρω στοιχεία, οι εξετασθείσες παράµετροι ευρίσκονται εντός των ορίων της ΚΥΑ 

Γ1(δ) / ΓΠ οικ.67322/2017 για την "Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης".

Για την
Α. ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΗΣ Ε.Ε.

ΓΚΑΓΚΟΜΟΙΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τεχνικός ∆ιευθυντής

LOD:Limit of detection (Όριο ανίχνευσης).

Τα ανωτέρω αποτελέσµατα αφορούν µόνο το δείγµα που εξετάσαµε.
Απαγορεύεται η µερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Α. ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΗΣ Ε.Ε.
(*)Προσδιορισµοί εκτός πεδίου εφαρµογής διαπίστευσης.
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