
Α. ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΗΣ Ε.Ε.                    
Τσαµαδού 12, 185 31 Πειραιάς
Τ. 210 41 75 865 - F. 210 41 72 895
info@tsakalidislabs.gr
www.tsakalidislabs.gr

Πιστοποιητικό Ανάλυσης Αριθµός: 1834016

Είδος δείγµατος: Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης

Χαρακτηρισµός: 2 - ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ - ∆ίκτυο

Συσκευασία: 3 υάλινες φιάλες 1 l έκαστη & 1 πλαστική φιάλη 2 l

Υπεύθυνος δειγµατοληψίας: ∆.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ (Τριανταφύλλου Ειρήνη)

Τόπος: ---

Χρόνος: 5/12/2018  12:30

Σηµείο: ---

Σφραγίδα: Καµία

Κατάσταση δείγµατος: Κανονική

∆.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

ΠΑΡΟΣ

Κας ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ 28/12/2018Ηµεροµηνία έκδοσης:Υπ’ όψιν

Στοιχεία πελάτη

Στοιχεία δείγµατος

Ηµεροµηνία παραλαβής: 6/12/2018 12:30:00 µµ

Θερµοκρασία: 8,1°C

Μέθοδος: ---

84400

Στοιχεία δειγµατοληψίας

Τα ανωτέρω αποτελέσµατα αφορούν µόνο το δείγµα που εξετάσαµε.
Απαγορεύεται η µερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Α. ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΗΣ Ε.Ε.
(*)Προσδιορισµοί εκτός πεδίου εφαρµογής διαπίστευσης.
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Αποτελέσµατα ανάλυσης

ΟΡΙΑ

ΦΥ .8ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

pH APHA 4500-H --- 7,8 ± 0,1 (18,1°C) 6,5-9,59pH

Αγ APHA 2510 B µS/cm 1185 ± 7 max 250010Αγωγιµότητα @ 25°C

Αλ Ο.106 mg CaCO3/l 284 ± 6 -10Αλκαλικότητα ολική

Αλ Ο.106 mg CaCO3/l 0 -10Αλκαλικότητα φαινολοφθαλεϊνης

Σκ APHA 2340 B mg CaCO3/l 393 -11Σκληρότητα ολική

Σκ APHA 2340 mg CaCO3/l 284 -11Σκληρότητα παροδική 

(ανθρακική)

Σκ APHA 2340 mg CaCO3/l 109 -11Σκληρότητα µόνιµη (µη 

ανθρακική)

Ολι APHA 2540 C mg / l 690 -11Ολικά ∆ιαλυµένα Στερεά (180°C)

Θο Ο.114 NTU 0,13 ± 0,02 

(Αποδεκτή από 
τον καταναλωτή)

Αποδεκτή 
στον 

καταναλωτή 
&άνευ 

ασυνήθους 
µεταβολής

11Θολερότητα

Γεύ APHA 2160 B F.T.N. ∆εν 

Παρατηρήθηκε 
Γεύση

* Αποδεκτή 
στον 

καταναλωτή 
&άνευ 

ασυνήθους 
µεταβολής

12Γεύση

Οσ APHA 2150 B T.O.N. ∆εν 

Παρατηρήθηκε 
Οσµή

* Αποδεκτή 
στον 

καταναλωτή 
&άνευ 

ασυνήθους 
µεταβολής

13Οσµή

Χρ APHA 2120 C color units <5 (Αποδεκτό 

από τον 
καταναλωτή)

Αποδεκτό 
στον 

καταναλωτή 
&άνευ 

ασυνήθους 
µεταβολής

14Χρώµα

Οξ ΕΛΟΤ 827 mg O2 / l <0,9 max 5,015Οξειδωσιµότητα

Αµ Ο.304 / UV-VIS mg NH4 / l <0,025 max 0,5017Αµµωνία

Ανι Ο.628 / Ion 
Chromatography

. -18Ανιόντα

Θει Ο.628 / Ion 
Chromatography

mg SO4 / l 42 ± 2 max 25019Θειϊκά

Χλ Ο.628 / Ion 
Chromatography

mg Cl / l 180 ± 20 max 25020Χλωριούχα

Τα ανωτέρω αποτελέσµατα αφορούν µόνο το δείγµα που εξετάσαµε.
Απαγορεύεται η µερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Α. ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΗΣ Ε.Ε.
(*)Προσδιορισµοί εκτός πεδίου εφαρµογής διαπίστευσης.
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Αποτελέσµατα ανάλυσης

ΟΡΙΑ

Φθ Ο.628 / Ion 
Chromatography

mg F / l <0,10 max 1,521Φθοριούχα

Νιτ Ο.628 / Ion 
Chromatography

mg NO3 / l 16 ± 1 max 5022Νιτρικά

Νιτ Ο.301 mg NO2 / l Μη ανιχνεύσιµο LOD=0,010 max 0,5023Νιτρώδη

Κυ Ο.309 / UV-VIS µg / l Μη ανιχνεύσιµο LOD=5 max 5024Κυανιούχα ολικά

Βρ Ο.624 µg BrO3 / l Μη ανιχνεύσιµο LOD=2 max 1025Βρωµικά

Οξι Ο.106 mg HCO3/l 346 -25Οξινα ανθρακικά

ΜΕ .26ΜΕΤΑΛΛΑ

Ασ APHA 3111 B mg Ca / l 98 ± 5 -26Ασβέστιο

Μα APHA 3111 B mg Mg / l 36 ± 3 -26Μαγνήσιο

Βό APHA 4500-B B mg B / l <0,1 max 1,026Βόριο

Κά APHA 3500-K B mg K / l 2.8 ± 0.3 -26Κάλιο

Νά APHA 3500-Na B mg Na / l 80 ± 9 max 20027Νάτριο

Αρ ISO 15586 µg Al / l 14 ± 2 max 20027Αργίλιο

Κά ISO 15586 µg Cd / l Μη ανιχνεύσιµο LOD=0,05 max 5,028Κάδµιο

Μό ISO 15586 µg Pb / l Μη ανιχνεύσιµο LOD=0,7 max 1029Μόλυβδος

Μα ISO 15586 µg Mn / l Μη ανιχνεύσιµο LOD=0.6 max 5030Μαγγάνιο

Νικ ISO 15586 µg Ni / l 1.1 ± 0.2 max 2031Νικέλιο

Σίδ ISO 15586 µg Fe / l 28 ± 3 max 20031Σίδηρος

Χα ISO 15586 µg Cu / l Μη ανιχνεύσιµο LOD=5 max 200031Χαλκός

Χρ ISO 15586 µg Cr / l <3 max 5031Χρώµιο

Αν Ο.507 / Hydride-AAS µg Sb / l Μη ανιχνεύσιµο LOD=0,7 max 5,035Αντιµόνιο

Αρ Ο.507 / Hydride-AAS µg As / l Μη ανιχνεύσιµο LOD=0.4 max 1036Αρσενικό

Σε Ο.509 / Hydride AAS µg Se / l Μη ανιχνεύσιµο LOD=1 max 1038Σελήνιο

Υδ Ο.506 / Hydride-AAS µg Hg / l Μη ανιχνεύσιµο LOD=0,09 max 1,039Υδράργυρος

∆εί Υπολογιστική --- 0.54@20°C, 

Scale forming 
but non 

corrosive

* -40∆είκτης Langelier

ΜΙ .41ΜΙΚΡΟΡΡΥΠΑΝΤΕΣ

Τρι Ο.617 µg / l . -42Τριαλοµεθάνια

Chl Ο.617 µg / l Μη ανιχνεύσιµο LOD=0.5 -43Chloroform

Br Ο.617 µg / l <2.0 -44Bromodichloromethane

Dib Ο.617 µg / l <2.0 -45Dibromochloromethane

Τα ανωτέρω αποτελέσµατα αφορούν µόνο το δείγµα που εξετάσαµε.
Απαγορεύεται η µερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Α. ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΗΣ Ε.Ε.
(*)Προσδιορισµοί εκτός πεδίου εφαρµογής διαπίστευσης.
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Αποτελέσµατα ανάλυσης

ΟΡΙΑ

Br Ο.617 µg / l 8.3 -46Bromoform

Tot Ο.617 µg / l <12 max 10047Total Trihalomethanes

Τρι Ο.617 µg / l Μη ανιχνεύσιµο LOD=0,3 (α)48Τριχλωροαιθένιο (TCE)

Τετ Ο.617 µg / l Μη ανιχνεύσιµο LOD=0,3 (α)49Τετραχλωροαιθένιο

Πο Ο.631 βασισµένη σε 
EPA 525.3

µg / l . -50Πολυκυκλικοί Αρωµατικοί 

Υδρογονάνθρακες (PAH)

Be Ο.631 βασισµένη σε 
EPA 525.3

µg / l Μη ανιχνεύσιµο LOD=0,002 max 0,01051Benzo[a]pyrene

Be Ο.631 βασισµένη σε 
EPA 525.3

µg / l Μη ανιχνεύσιµο LOD=0,002 (β)52Benzo[b]fluoranthene

Be Ο.631 βασισµένη σε 
EPA 525.3

µg / l Μη ανιχνεύσιµο LOD=0,002 (β)53Benzo[k]fluoranthene

Be Ο.631 βασισµένη σε 
EPA 525.3

µg / l Μη ανιχνεύσιµο LOD=0,002 (β)54Benzo[g,h,i]perylene

Ind Ο.631 βασισµένη σε 
EPA 525.3

µg / l Μη ανιχνεύσιµο LOD=0,002 (β)55Indeno(1,2,3-c,d) pyrene

Ακ Ο.625 µg / l Μη ανιχνεύσιµο LOD=0,03 max 0,1056Ακρυλαµίδιο

Βιν Ο.617 µg / l Μη ανιχνεύσιµο LOD=0,1 max 0,5057Βινυλοχλωρίδιο

Be Ο.617 µg / l Μη ανιχνεύσιµο LOD=0,1 max 1,058Benzene

Επ Ο.630 βασισµένη σε 
EN 14207

µg / l Μη ανιχνεύσιµο LOD=0,01 max 0,1059Επιχλωρυδρίνη

∆ιχ Ο.617 µg / l Μη ανιχνεύσιµο LOD=0,3 max 3,060∆ιχλωρο-1,2-αιθάνιο

Πα GC-ECD µg / l .* (γ)61Παρασιτοκτόνα Αλογονωµένα

Ald >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,03062Aldrin & Dieldrin

Br >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,1063Bromopropylate

Chl >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,1064Chlordane cis & trans

Chl >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,1065Chlorothalonil

Cyf >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,1066Cyfluthrin

Cy >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,1067Cyhalothrin-λ

Cy >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,1068Cypermethrin

DD >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,1069DDT/DDD/DDE

Del >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,1070Deltamethrin

Din >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,1071Dinitramine

Din >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,1072Diniconazole

En >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,1073Endosulfan (sum of isomers α-, 

β- & sulfate)

En >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,1074Endrin

Τα ανωτέρω αποτελέσµατα αφορούν µόνο το δείγµα που εξετάσαµε.
Απαγορεύεται η µερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Α. ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΗΣ Ε.Ε.
(*)Προσδιορισµοί εκτός πεδίου εφαρµογής διαπίστευσης.
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Αποτελέσµατα ανάλυσης

ΟΡΙΑ

Eth >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,1075Ethalfluralin

Fe >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,1076Fenarimol

HC >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,1077HCH -α

HC >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,1078HCH -β

HC >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,1079HCH -γ (lindane)

He >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,03080Heptachlor

He >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,03081Heptachlor epoxide endo

He >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,1082Hexachlorobenzene (HCB)

Ipr >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,1083Iprodione

Pe >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,1084Penconazole

Pr >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,1085Profenofos

Pr >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,1086Procymidone

Pyr >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,1087Pyrifenox

Qu >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,1088Quinoxyfen

Qu >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,1089Quintozene

Tet >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,1090Tetrachlorvinphos

Tet >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,1091Tetradifon

Tri >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,1092Triadimefon

Trif >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,1093Trifluralin

Vin >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,1094Vinchlozoline

Πα GC-MS µg / l .* (γ)95Παρασιτοκτόνα 

Οργανοφωσφορικά

Azi >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,1096Azinphos-Et

Azi >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,1097Azinphos-Me

Br >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,1098Bromophos-Et

Br >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,1099Bromophos-Me

Chl >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,10100Chlorfenvinphos

Ca >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,10101Cadusaphos

Chl >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,10102Chlorpyriphos-Et

Chl >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,10103Chlorpyriphos-Me

Dia >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,10104Diazinon

Eth >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,10105Ethion

Eth >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,10106Ethoprophos

Etri >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,10107Etrimfos

Τα ανωτέρω αποτελέσµατα αφορούν µόνο το δείγµα που εξετάσαµε.
Απαγορεύεται η µερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Α. ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΗΣ Ε.Ε.
(*)Προσδιορισµοί εκτός πεδίου εφαρµογής διαπίστευσης.
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Αποτελέσµατα ανάλυσης

ΟΡΙΑ

Fe >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,10108Fenamiphos

Fe >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,10109Fenthion

He >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,10110Heptenophos

Ma >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,10111Malathion

Me >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,10112Methidathion

Pa >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,10113Parathion-Et

Pa >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,10114Paraoxon-Me

Ph >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,10115Phorate

Ph >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,10116Phosalone

Ph >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,10117Phosmet

Ph >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,10118Phosphamidon

Piri >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,10119Pirimiphos-Et

Piri >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,10120Pirimiphos-Me

Pr >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,10121Prothiophos

Pyr >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,10122Pyrazophos

Qu >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,10123Quinalphos

Tri >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,003 max 0,10124Triazophos

Πα GC-MS µg / l .* (γ)125Παρασιτοκτόνα Αζωτούχα

Atr >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,01 max 0,10126Atrazine

Bit >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,01 max 0,10127Bitertanol

Be >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,01 max 0,10128Benfuracarb

Ca >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,01 max 0,10129Carbaryl

Ca >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,01 max 0,10130Carbofuran

Cy >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,01 max 0,10131Cyanazine

Cy >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,01 max 0,10132Cyproconazole

Cy >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,01 max 0,10133Cyprodinil

Fe >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,01 max 0,10134Fenoxycarb

Flu >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,01 max 0,10135Fludioxonil

Me >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,01 max 0,10136Metalaxyl

Me >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,01 max 0,10137Metribuzin

My >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,01 max 0,10138Myclobutanil

Piri >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,01 max 0,10139Pirimicarb

Pr >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,01 max 0,10140Prometryn

Si >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,01 max 0,10141Simazine

Τα ανωτέρω αποτελέσµατα αφορούν µόνο το δείγµα που εξετάσαµε.
Απαγορεύεται η µερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Α. ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΗΣ Ε.Ε.
(*)Προσδιορισµοί εκτός πεδίου εφαρµογής διαπίστευσης.
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Α. ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΗΣ Ε.Ε.                    
Τσαµαδού 12, 185 31 Πειραιάς
Τ. 210 41 75 865 - F. 210 41 72 895
info@tsakalidislabs.gr
www.tsakalidislabs.gr

Πιστοποιητικό Ανάλυσης Αριθµός: 1834016

Ηµεροµηνία ανάλυσης: 7/12/2018 - 27/12/2018

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Αποτελέσµατα ανάλυσης

ΟΡΙΑ

Ter >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,01 max 0,10142Terbuthylazine

Te >> Μη ανιχνεύσιµο* LOD=0,01 max 0,10143Tebuconazole

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ: Σύµφωνα µε τα ανωτέρω στοιχεία, οι εξετασθείσες παράµετροι ευρίσκονται εντός των ορίων της ΚΥΑ 

Γ1(δ) / ΓΠ οικ.67322/2017 για την "Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης".

Για την
Α. ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΗΣ Ε.Ε.

ΓΚΑΓΚΟΜΟΙΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τεχνικός ∆ιευθυντής

LOD:Limit of detection. (α):max 10 µg/l  (το άθροισµα συγκεντρώσεων των 2 ενώσεων). (β):max 0,10 µg/l  (το άθροισµα 
συγκεντρώσεων των 4 ενώσεων).  (γ):max 0,50 µg/l (το άθροισµα των επιµέρους παρασιτοκτόνων που ανιχνεύονται και 
προσδιορίζονται ποσοτικά).

Τα ανωτέρω αποτελέσµατα αφορούν µόνο το δείγµα που εξετάσαµε.
Απαγορεύεται η µερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Α. ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΗΣ Ε.Ε.
(*)Προσδιορισµοί εκτός πεδίου εφαρµογής διαπίστευσης.
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